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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GORZE
NS-HK-AI.530.9.2.2019 Zielona Gora, 13.06.2019r.

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze, w zwiazku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8
oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pdzn. zm.), po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan
NR OL-LMiP-702/2019 z dnia 13.06.2019 r., prébek wody pobranych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego
dnia 11.06.2019 r. z wodociggu publicznego o produkcji <100 m*/d w Dobroszowie Wielkim, administrowanego
przez Spolka Wodno — Sciekowa Miasta i Gminy Nowogrod Bobrzanski przy ul. Stowackiego 11, 66-010
Nowogrod Bobrzanski informuje, Ze analiza probki nr OL-702 pobranej na Stacji Uzdatniania Wody — woda
uzdatniona w Dobroszowie Wielkim wykazata, ze woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi nie spelnia
wymagan okreslonych w zalaczniku nr 1 czgs¢ C do w/w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
z pézn. zm.), z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli, ktére wynosity 9 jtk/100 ml, przy najwyzszej
dopuszczalnej wartosci powyzszego parametru w probce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza sie pojedyncze
bakterie <10 jtk.

Bakterie grupy coli moga pojawic si¢ w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, ktéra ulegla
wtérnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach
wewnatrz przewodow lub na nie odpowiednich materiatach bedacych w kontakcie z woda (np. uszczelki, smary).
Bakterie te moga si¢ rowniez przedostawac sig do systemu dystrybucji wody z gleby lub woéd naturalnych poprzez
nieszczelne zawory dlawiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W zwiazku z powyzszym po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi — stwierdzam warunkows
przydatno$é wody do spozycia przez ludzi pobieranej z wodociagu publicznego w Dobroszowie Wielkim.

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294 z p6Zn. zm.), proszg o wskazanie zakresu
i terminu realizacji dzialan naprawczych majacych na celu przywrdcenie nalezytej jakosci wody zatwierdzonych
przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego. Powyzsze informacje prosze przekaza¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

PANSTWQOWY POWIATOWY

Zalacznik: ﬂ@?

1. Komunikat Panstwowego Powiatowego mgr inz. Dorota Baranowsh:
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze
z dnia 13.06.2019 r.
Otrzymuje:
(l:\, Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego
" ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzanski
e-mail:now.bobrz.um@post.pl
Spotka Wodno-Scickowa
Miasta i Gminy Nowogrod Bobrzanski
ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzanski
e-mail:dvrektor@spwsnow.pl
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100 LAT SLUZE SANITARNYCH W POLICE




KOMUNIKAT
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze
z dnia 13.06.2019 roku
w sprawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia

z wodociagu publicznego w Dobroszowie Wielkim (gm. Nowogréd Bobrzanski)

zaopatrujacego miejscowosci: Dobroszéw Wielki

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze, na podstawie sprawozdania
7z badan probek wody pobranych z ww. wodociggu informuje, iz jakos$¢ wody ulegla
pogorszeniu pod wzgledem bakteriologicznym 1 nie spelnia wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z pézn. zm.) z uwagl
na obecnos¢ pojedynczych bakterii grupy coli na sieci wodociagowe;

W zwiazku z powyzszym woda do celow konsumpeyjnych, tj. do picia, przygotowywania
positkow i potraw, do mycia i plukania warzyw i owocow, do produkeji zywnosci, mycia
naczyn i powierzchni majacych kontakt z zywnoscia, a takze do kapieli noworodkéw powinna
by¢ uzywana wylacznie po przegotowaniu. Woda moze by¢ wykorzystywana do innych
celéw socjalno — bytowych, higienicznych i domowych, a takze do urzadzen sanitarnych

(WC).
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Administrator wodociagu zostal zobowigzany do podjecia dziatan naprawczych dertti sl

doprowadzenia jakosci wody do obowiazujacych wymagan.

Z uwagi na prowadzong dezynfekej¢ moze nastapié¢ pogorszenie smaku i zapachu wody
ze wzgledu na zwigkszong zawarto$¢ chloru w wodzie.

Powyisze informacje obowiqzujq do czasu odwolania



